
 

  במערכות מים וסביבהארגון עובדי המים | ייעוץ, תכנון וטיפול 
  09-7903340 פקס:|    09-7903442 |  טלפון:  45840קיבוץ אייל  ד.נ שרון תיכון מיקוד 

                                                 www.iwwa.co.iliwwa@iwwa.co.il|  Mail:       | 

21.4.2015  

  עבור 

  .מנהלת אופקמנהל תפעול ונכסים,  -מנהל הקמה, דודי בן דוד  -רון ברזני 

  שלום לכם,

  14.4.2015דו"ח איכות מים באגם פארק ענבה, הנדון: 

  מדדי איכות מים: .1

pH   עכירות

)NTU(  

ריכוז חמצן 

  מומס (מג"ל)

ריכוז אמוניה 

  (מג"ל)

ריכוז ניטריט 

  (מג"ל)

ספירת קולי צואתי 

  מ"ל) 100-(ב

7.79  9.9  8.0  1.23  0.026  60  

 מיקרון. 80לא נמצא חומר מוצק מעל  –בדיקת מוצקים מרחפים במים  .2

 אין כל ריח חריג. .3

 .(מצורפת בדיקה) תקינה רמת הזיהום הבקטריאלי .4

כן עולה עכירות המים כתוצאה  ., והדבר עשוי לגרום לתמותת דגיםPH - האמוניה וברמת הנמשכת העלייה בריכוז  .5

 מעלייה בריכוז האצות. 

 יש להוסיף מים טריים לאגם ככל שניתן כדי למנוע תמותת דגים ומפגעי ריח.  .6

 

  בברכה,                                                                                                                             

 מוטי פלדלייט                                                                                                                             
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


